Richtiger Einsatz von Feuerloschern

falsch

L&schmittelstrahl niemals
gegen die Windrichtung
einsetzen,

Feuerloscher nie probeweise betatigen!
L&schmittelstrahl nicht wahllos in die
Flammen richten,

)

LD

Brande gréBerer Ausdehnung niemals mit
einzelnen Feuerloschern angreifen,

)

1D

Bei Flussigkeitsbranden nicht mit scharfem
Loschmittelstrahl in die Flissigkeit halten,

Entsicherte Feuerldscher niemals wieder
an ihren Bestimmungsort bringen,

richtig

n sondern stets mit Windrichtung 1

vorne und unten beginnend
L&schmittel in die Flammen
einbringen,

E sondern nur soviel Loschmittel einsetzen,
wie zur erfolgreichen Abléschung erforder-
lich ist. L6schmittelreserven fir evtl. Rick-

. zindungen bereit halten,

E sondern stets mit groBem Feuerléschgerat
bzw. mehreren Personen gleichzeitig den
Léschangriff vortragepig

n sondern Léschmittel facherférmig Gber die
brennende Flussigkeitsoberflache ausbrin-

Iﬂsondern durch den mit Originalersatzteilen
ausgeristeten GLORIA Vertriebs- und Ser-
vicepartner instandhalten und einsatzbereit
machen lassen! b




